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Windgas-Haurup
Elektrolyseur | ME 450/1400

Parameter ME
450/1400

H, Reinheit 99,995 %

Systemwirkungsgrad 75 %
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Windgas-Haurup
Einspeisung in die Erdgasleitung »DEUDAN«
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Gasnetzkarte Stand 2017, Quelle: www.entsog.eu
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Ubersichtskarte

Erdgastransportleitungen Nr. 176 und 9200
im Nsherungsbereich der geplanten Wasserstoffherstellungsanlage
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Tel.: (0511) 640607-0

MaBstab =  1:2500 U Dirk Vahtbruch

Einspeisung in die Erdgasleitung »DEUDAN«
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Windgas-Haurup

Lageplan
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Baukdrper / Fundament

befestigte Flache

Zaun
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Ex-Zone
Freihalteflache

Abwasserleitung

Angaben zum Baugrundstiick:
1

Flur:

Flurstiick: 50

Gemarkung: Haurup

Gemeinde: Handewitt

Grundbuch: Grundbuchamt Flensburg

Grundbuchbezirk Haurup
Grundbuchblatt 157
Laufende Nr. 1

10.796 m?
Umspannwerk |. Gasthafen Niebdill GmbH Ellhoft

FlachengroRe:
Eigentimer:

Gem.1053 FI.1

Keine Ausfihrungszeichnung!
Alle MaRe sind vor Ort durch Bauleitung
verantwortlich zu priifen!

Bauherren:

Errichtung und Betrieb eines H2-Elektrolyseurs
in der Gemeinde Handewitt, OT Haurup

Energie des Nordens GmbH & Co. KG

Lageplan

Matstab 1: 200
Plan-Nr. 3-Lage
Datum: 15.07.2019
geandert:

gedindert:

bearbeitet: G. Ohmsen
gezeichnet: G. Ohmsen

effplan.

brunk & ohmsen

groRe strae 54

24855 jiibek

fon +49 46 25 - 18 13 503
email info@effplan.de
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Windgas-Haurup

Abwasser

B Einspeisestation (Gasunie)

“ I Elektrolyseur (EAN)

— Abwasserleitung
.Einspeisepunkt

. Umspannwerk |.Gasthafen
Niebill GmbH

= .’ .Herr Hennins Q,i!.',‘..!!l

Haurup West 2a
24983 Handewitt, Haurup

01523 7743730
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Windgas-Haurup

Strombezug und Einspeisemanagement

100 km

Niedersachse
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Strombezug und Einspeisemanagement
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Windgas-Haurup

Netzengpasssituation
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Windgas-Haurup
Vermittlung von Flexibilitat erfolgt Uber die ENKO-Plattform

FLEXIBILITATSANBIETER ENKO NETZBETREIBER

Bereitstellen von Koordination Erstellen von

® [iexibilitat zu ® on Angebot o Engpassprognosen
einem selbst und Bedarf fur den Folgetag
definierten Preis

Auswahl netzdien-

Angebot im ® |icher Flexibilitats-

L4 Day-Ahead angebote
Eigenstandige Auszahlung an

o Steuerung der Anlage ® riexibilitatsanbieter
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Windgas-Haurup

Betriebsszenario bzw. Fahrweisen des Elektrolyseurs

A) Betriebsszenario »EinsMan«

« Es soll auf die Einspeisemanagementsignale reagiert werden.
» Regelleistung soll angeboten werden.

« Volllasteinsatze sind 24 Stunden im Voraus planbar (EinsMan
Einsatze)

« Bei Primarregelleistung ca. 17 % der Ely-Leistung

B) Betriebsszenario »Altwindpark«

 Prinzipielle entweder auf Volllast (210 Nm?3/h ) oder in Stand-by
geschaltet (0 Nm?3/h)

* Ausgenommen sind Zeiten in denen die Einspeisung durch die
Aufnahmekapazitaten des Netzes begrenzt sind
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