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Einsatz von Großwärmepumpen für die 
Gebäudebeheizung in Schleswig-Holstein 
(Projekt GWPuSH)
Prof. Dr. Oliver Opel
Institut für die Transformation des Energiesystems

In Zusammenarbeit und mit Unterstützung durch



Ziel: 

Ermittlung von Möglichkeiten für den Einsatz von Großwärmepumpen für 
die Gebäudebeheizung in SH 

AP 01. Recherche und Auflistung existierender Wärmebedarfskataster

AP 02. Recherche existierender Wärmenetze, Temperaturniveaus und derzeitiger 
Wärmequellen

AP 03. Aktuelle Marktrecherche zu GWPs

AP 04. Ermittlung von möglichen Umwelt- und Abwärmequellen für Wärmepumpen 
sowie Darstellung ihrer speziellen Anforderungen

AP 05. Ermittlung und Darstellung von Kennzahlenscharen für die Kombination 
verschiedener Umweltwärmequellen und Nutzungstechnologien
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Ziel: 

Ermittlung von Möglichkeiten für den Einsatz von Großwärmepumpen für 
die Gebäudebeheizung in SH 

AP 06. Evaluierung der Möglichkeiten zur Vernetzung von GWPs bzw. Wärmenetzen

AP 07. Synopse aus den einzelnen Projektteilen zur Potentialermittlung für GWPs

AP 08. Beispielhafte Ermittlung von Kosten

AP 09. Hochrechnung benötigter Strombedarfe

AP 10: Stand der Normungsarbeiten bzw. Energierechtliche Einordnung

AP 11: Berichterstellung und Dissemination
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Gute Datenbasis vorhanden 
und öffentlich verfügbar

Umfangreiche Vorarbeiten 
der HS Flensburg NZES und 
CAU Kiel KGE



5

Skaleneffekte: Speicher in Wärmenetzen

Meldorf

Erdsonde

• Große unterirdische Wärmespeicher 
kosten einen Bruchteil oberirdischer 
Speicher.

• Warmwasser im Haushalt: 1000 €/m³

• Erdsonde: 100-300 €/m³

• Große Speicher im Netz < 50 €/m³

• Damit sind Speicherkosten < 2-6 c/kWh 
im saisonalen Betrieb machbar.

Warmwasser-
speicher im 

haushalt
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Umweltwärmequellen und Wärmeleistungen

Luft nur bis max. ca. 0,5 – 1 MW th.

• Max. ca. 75 °C

• Bspw. Ammoniak Scrollkompressor 2-
stufig (SCOP ca. 3,7)

• Für 1 MW Wärmeleistung werden ca. 
250.000 m³ Luft pro h benötigt (< 10 K)

Wasser / Sole bis ca. 25 MW

• Max. ca. 95 °C

• SCOP für Flusswasser ca. 2,5 - 3

• Für 1 MW Wärmeleistung werden ca. 
100-300 m³ Wasser pro h benötigt 

• Wärmequellen:

o Grundwasser (5 K)

o Flusswasser (2 – 5 K) 

o Abwasser (5 – 10 K)

o (Wärmespeicher mit Regeneration)

o (Erdsonden mit Regeneration)
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Gängige Wärmepumpentechnologien und Kältemittel

• Scrollkompressoren sind gut regelbar und 
teillastfähig

• Können gut mit natürlichen Kältemitteln 
R717 (Ammoniak) und R290 (Propan) 
betrieben werden

• Mit Ammoniak sehr gute SCOP bei hohem 
Temperaturhub

• Gut geeignet für die meisten 
Wärmequellen und –Senken

• Etwas höhere Kosten und Stellplatzbedarf
Technologie P SCOP bis 

90 K Hub

Kosten Stell-
fläche

Kältemittel

Scroll-
kompressor

Bis 13 
MW

2,7-3 > 550 € / 
kWp

100 m² / 
5 MW

R717, R290

Wärmepumpe mit zweistufigem Scrollkompressor (Sabroe/Johnson Controls)
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Gängige Wärmepumpentechnologien und Kältemittel

• Turbokompressoren ermöglichen hohe 
Leistungsdichten und Temperaturhübe

• Mehrere Stufen auf relativ kleinem Raum 
möglich

• Aufgrund der Strömungsverdichtung hohe 
COP nur mit hohem Molekulargewicht des 
Kältemittels (weniger geeignet für 
natürliche Kältemittel)

• Bedingt Teillastfähig

• Halbe Stellfläche und geringere Kosten im 
Vergleich zu den Scrollkompressoren

Technologie P SCOP bis 
90 K Hub

Kosten Stellfläche Kälte-
mittel

Turbo-
kompressor

Bis 25 
MW

2,5-2,7 > 400 € 
/ kW

100 m² / 10 
MW

R1234ze

10 MW Flusswasser-Wärmepumpe mit zweistufigem Turbokompressor (Friotherm)



• Nach FCKW-Verbot (Montreal 1987) wurden fluorierte Kältemittel eingesetzt

• Diese schädigen die Ozonschicht nicht mehr, weisen aber weiterhin sehr hohes 
Treibhausgas-Potential auf (bspw. R404A GWP=3920; R410A GWP=2088; R134a 
GWP=1430)

• Die sog. F-Gase werden aus diesem Grund seit 2017 ausgefadet und durch sog. „Low-
GWP“-Kältemittel ersetzt (Bspw. R32 GWP=675)

• Klimafreundlicher sind natürliche Kältemittel wie CO2 (R744), NH3 (R717) und Propan 
(R290)

• HFO-Kältemittel besitzen ebenfalls geringe GWP: R1234yf GWP<1

• Aber: PFAS-Problematik: Persistente Stoffe und Abbauprodukte

• Lebensdauer R134a: τ = 13,5a 

• Abbauprodukt Trifluoressigsäure TFA
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Exkurs Kältemittel



R1234yf 2, 3, 3, 3-Tetrafluorpropene

• Nicht wassergefährdend

• GWP < 1 (IPCC 2014)

• Mittlere Lebensdauer τ = 10,5 d

• Abbauprodukt TFA persistent und 
mobil
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HFO Tetrafluorpropen
R1234yf und R1234ze

R1234ze(E) trans-1, 3, 3, 3-Tetrafluorpropene

• Nicht wassergefährdend

• GWP < 1 (IPCC 2014)

• Mittlere Lebensdauer τ = 16,4 d

• Abbauprodukte CO2, HF, Ameisensäure

[Wallington et al. 2014]



• Nachteil: Geringe Wärmekapazität, sehr hohe Volumenströme

• Bei WP-Anwendungen deutlich größere Wärmetauscher im Vergleich zur Kühlung (< 10 K)

• Im Winter teilweise niedrige Quellentemperaturen, schlechtere COP

• Gefahr von „Kaltluftseen“

• Daher in der Leistung begrenzt auf ca. 0,5 – 1 MW

• Hoher Schallpegel
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Umweltwärmequellen - Luft

[Deutsche-Thermo.de]



• Sehr günstig bei ausreichender Verfügbarkeit (Umweltwärmepotential)

• Auskühlung des Gewässers muss unter 1 K bleiben

• Freisetzung von Kältemittel in das Gewässer sollte verhindert werden (doppelw. Wärmet.)

• Delta T 2-5 K → Recht große Volumenströme ca. 300 m³/h pro 1 MW th.

• Probleme bei < 3°C Quellentemperatur

• Binnengewässer in SH knapp!

• Vor allem an der Ostküste verfügbar

• An der Westküste oberflächennahes Grundwasser!
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Umweltwärmequellen - Oberflächenwasser

[paderborn.de]
[FUNKE]



• Sehr günstig bei ausreichender Verfügbarkeit (Umweltwärmepotential)

• Freisetzung von Kältemittel in das Gewässer sollte verhindert werden (doppelw. Wärmet.)

• Delta T 5-10 K → Geringe Volumenströme ca. 100 m³/h pro 1 MW th. benötigt

• Abwasserpotential ca. 10 m³/h je 1000 Einwohner

• (Heizlast je 1000 Einwohner ca. 1-10 MW) 

 → Kann den Wärmebedarf nur anteilig decken!

 → gleiches Potential auf der Frischwasserseite 

 → wegen TwVO noch nicht nutzbar!
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Umweltwärmequellen - Abwasser

[eggenfelden.de]
[FUNKE]



• Sehr günstig bei ausreichender Verfügbarkeit (Umweltwärmepotential)

• Freisetzung von Kältemittel in das Gewässer sollte verhindert werden (doppelw. Wärmet.)

• Delta T ca. 5 K → Mittlere Volumenströme ca. 200 m³/h pro 1 MW th.

• Je Brunnen 50-150 m³/h

• Ca. 3 Brunnendubletten je MW

• Bei tieferen Brunnen oder Aquifer-Wärmespeicher 

 bis zu 5 MW pro Brunnen.
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Umweltwärmequellen - Grundwasser

[geotechniktirol.at]
[FUNKE]



➢ Umweltwärme ist für größere Einheiten knapp!

➢ Nur über Nutzung mehrerer Quellen abbildbar!

➢ Es lohnt sich, Abwärme und Speicher einzubinden!

➢ Abwärmekataster fehlen noch!
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Fazit und Ausblick
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt:

Prof. Dr. Oliver Opel
Tel.: +49 481 8555-375
E-mail: opel@fh-westkueste.de
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